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Fecha y Hora de la Muestra 23 de febrero de 2026, 8:40 a.m.

Hl Sitio de la Muestra

Casa Andres Cano

f .
- Cliente

%[ Asociacion de Usuarios del acueducto de la Vereda Palacios

- Cdodigo Punto No Apli 3di
- plica Codigo de la Muestra 101
Tipo de Muestra Agua Tratada | cedige 1
Responsable Toma de Muestra Raul Calderon
Temperatura de Recepcion ]4.2°C ‘| Hora Recepcion Muestra | 9.00 a.m.
Fecha y Hora de Anilisis de “ 23 de febrero de 2026, 10:50 a.m.
Muestra
Analizado por Dra. Lizeth Dumar Rueda-Ing. Laura Castiblanco Molina
PARAMETRO UNIDADES | METODO | TECNICA RES. | RESULTADO | DIAGNOSTICO
Unidades de | SM4500- PHmetro | &« l Aceptable
H’ PH H+B “ 6.5a9.0 7.39
CLORUROS mg/L ’[ Modificado Fotometrico I( Hzass(;a Jl 25 J{ Aceptable
NITRITOS Mg/L | Fotomeétrico | Fotométrico | Hasta 0.1 J:5:20:05 | Aceptable
COLOR |  UPC | Ssm2120-B | Fotomeétrico <15 | 2 Aceptable
TURBIEDAD I UNT | SM2130B | Turbidimetro | <2 0.44 Aceptable
CONDUCTIVIDAD | Us/cm | SM2510B | Conductimetro | <1000 134 Aceptable
HIERRO TOTAL | mglL Fe J R - Fotometrico |Hasta03|  0.06 J| QCeplans
NITRATOS mg/No3 | Modificado | Fotométrico | Hasta 10 | 4.5 | Aceptable
- B . 8
SULFATOS B q/So4 ’[ Ssl\giszog | Fotometrico Hzasséa i 18 | Aceptable
= !
mg/L SM23208B , Titulometrico Hasta | Aceptable
ALCALINIDAD CaCO3 J Indicador 1 200 €l q
' ' Hast A
SUREZA TOTAL J{ Cr;wcg:/(l).3 J SM2340C l( Titulometrico | SaOSOa J -6 | ceptable
FOSFATOS | m?,’ gfe J SM4500-PE l( Fotomelrico | Hasta o.sJ( o0 | Acepladie
EALE Atri A I
[[ ALUMINIO | mgLA S J[ Fotométrico | pasta02| 003 ceptable
SM4500- Fotométrico Entre 0.3 Aceptable
CLORO LIBRE J mg/L CI2 ,7 CI2-G l I 'y 2.0 | 071 [ P
M4500- Fotométrico | Aceptable
CLORO TOTAL J[ mg/L CI2 J SCIZ-G J[ h Hasta 2.0 | 0.75 l P
COLIFORMES UFC/100 1D Presenc?a AusenciaJ Ausencia ][ Aceptable
TOTALES J mlL SM922 g\usenc!a JI} S
UFC/100 resencia . : ceptable
E. COLI ot SM9221D IAusencia Ausencia Ausencia

cloro in situ: 0.71

pH: in situ: 7.39

| NIVEL DE RIESGO: Sin Riesgo

% IRCA: 0.0 %

OBSERVACIONES:
Ne acuerdo a los par
Quimico y Microbiolo

con los lineamientos de calidad Fisico-

muestra de agua CUMPLE ‘
roteccion Social y Ministerio de Ambiente,

gico segun resolucion 2115 de 2007 del Min. De P

acion escrita de

Vivienda y Desarrollo Territorial

ducir parcialmente O totalmente el informe de resultados sin la aprob

No esta permitido repro
la coordinacion del laboratorio. ;
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Jefe de [ .aboratorio
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